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Para el uso de estas tablas de tramitación se deben tener en cuenta: las tablas de tramitación son fruto de la experiencia en cuanto a legalización de instalaciones en la Delegación Provincial de Sevilla y están expuestas a cambios sin previo aviso, es por eso que el Gabinete Técnico no se hace responsable de los posibles cambios y sus consecuencias. Las tablas deben ser actualizadas con los cambios que se van comunicando mediante circular y en la página web Epyme: www.epyme.es. VERSIÓN 1.00P
 INSTALACIONES DE PPL A TRAMITAR POR PUES 
	ESTACIÓN DE SERVICIO (SUMINISTRO A VEHÍCULOS EN INSTALACIONES DE VENTA AL PÚBLICO)
	2,3,4,C*,D

	SUMINISTRO A VEHÍCULOS EN INSTALACIONES DE COOPERATIVAS
	2,3,4,C*,D

	SUMINISTRO A VEHÍCULOS EN INSTALACIONES DE PARTICULARES QUE NO SUPEREN LOS LÍMITES DE CAPACIDAD SIGUIENTES: PRODUCTOS CLASE B(300 LITROS INTERIOR O 500 LITROS EXTERIOR), PRODUCTOS CLASE C Y D (3000 LITROS INTERIOR O 5000 LITROS EXTERIOR).
	1,4,C*,D

	SUMINISTRO A VEHÍCULOS EN INSTALACIONES PARTICULARES QUE SUPEREN LOS LÍMITES DE CAPACIDAD SIGUIENTES: PRODUCTOS CLASE B (300 LITROS INTERIOR O 500 LITROS EXTERIOR), PRODUCTOS CLASE C Y D (3000 LITROS INTERIOR O 5000 LITROS EXTERIOR).
	2,3,4,C*,D

	PARQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD TOTAL IGUAL O SUPERIOR A 500 M3
	2,3,4,C*,D

	CENTRO DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD TOTAL INFERIOR A 500 M3
	2,3,4,C*,D

	INSTALACIÓN PARA SUMINISTRO A BARCOS O EN AEROPUERTOS
	2,3,4,C*,D

	INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO PARA CONSUMO FINAL EN LA INDUSTRIA QUE NO SUPEREN LOS LÍMITES DE CAPACIDAD  SIGUIENTES: PRODUCTOS CLASE B (300 LITROS INTERIOR O 500 LITROS EXTERIOR), PRODUCTOS CLASE C Y D(3000 LITROS INTERIOR O 5000 LITROS EXTERIOR).
	1,4,C*,D

	INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO PARA CONSUMO FINAL EN LA INDUSTRIA QUE SUPEREN LOS LÍMITES DE CAPACIDAD SIGUIENTES: PRODUCTOS CLASE B (300 LITROS INTERIOR O 500 LITROS EXTERIOR), PRODUCTOS CLASE C Y D (3000 LITROS INTERIOR O 5000 LITROS EXTERIOR). 
	2,3,4,C*,D

	INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO PARA CONSUMOS DOMÉSTICOS O COMERCIALES QUE NO  SUPEREN LOS LÍMITES DE CAPACIDAD SIGUIENTES: PRODUCTOS CLASE B (300 LITROS INTERIOR O 500 LITROS EXTERIOR), PRODUCTOS CLASE C Y D (3000 LITROS INTERIOR O 5000 LITROS EXTERIOR).
	1,4,C*,D

	INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO PARA CONSUMOS DOMÉSTICOS O COMERCIALES QUE NO  SUPEREN LOS LÍMITES DE CAPACIDAD SIGUIENTES: PRODUCTOS CLASE B (300 LITROS INTERIOR O 500 LITROS EXTERIOR), PRODUCTOS CLASE C Y D (3000 LITROS INTERIOR O 5000 LITROS EXTERIOR).
	2,3,4,C*,D

	INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE PPL POR CANALIZACIÓN
	2,3,4,C*,D

	INSTALACIÓN PROVISIONALES DE OBRA O ESPECIALES.
	2,3,4,C*,D


*cuando proceda.
SIGNIFICADO DE LA NUMERACIÓN:
1. Memoria y esquema simplificados suscritos por instalador de PPL.
2. Proyecto firmado y redactado por técnico titulado competente. (si el documento no va visado: Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo).
3. Certificado final de dirección técnica facultativa (dirección de obras). (si el documento no va visado: Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo).
4. Certificado suscrito por el responsable técnico de la empresa instaladora de PPL que ha realizado la instalación. 
C.    Documento acreditativo representación de la empresa en pdf.(EN CASO DE SER UNA PERSONA JURÍDICA EL TITULAR).
D.    Autorización por parte del titular al instalador para poder iniciar la comunicación (anexo III Orden PUES).
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